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Projeção da Edificação
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Solo com capacidade de suporte > 1.80 kgf/cm²
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RESUMO DO AÇO FUNDAÇÃO
AÇO DIAM

(mm)
PESO
(kg)

CA50 8.0 8.8
10.0 10.3

CA60 5.0 1.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 19.1
CA60 1.2

Volume de concreto (C-25) = 0.31 m³
Escavação manual = 0.72 m³
Camada drenante de brita = 0.07 m³
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